Informacja Wodociagow Miejskich w Radomiu Sp. z o0.0. o jakosci wody — w II kwartale 2026r.

Stacja Uzdatniania Wody

Najwyzsza
warto$¢
dopuszczalna *

Parametr jakosci .
wody jednostka ,,Malczew” ,,Stawno” ,,25-Czerwca” ,,Obozisko” ,,Potkanow” ., Lesiow” ,.Bialostocka” ,.Firlej”
ul. Wiertnicza 30 | ul. Wapienna 43 | ul. 25-Czerwca 70 |ul. Warszawska 2 | ul. Warsztatowa 15 | gm. Jastrzgbia | ul. Biatostocka 39 | ul. Btedowska 18
Parametry organoleptyczne i fizykochemiczne
Barwa - akceptowalna akceptowalna akceptowalna akceptowalna akceptowalna akceptowalna akceptowalna akceptowalna D)
Zapach - akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny D)
Smak - akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny D
Chlor wolny mg/l 0,20 0,14 0,10 0,10 0,16 0,19 0,12 0,19 0,32
Megtnosc¢ NTU 0,37 0,56 0,37 0,33 0,20 <0,20 <0,20 <0,20 1
Odczyn pH 7,5 7,3 7,3 7,6 7,4 7,5 7,2 7,3 6,5-9,5
Jon amonowy mg/l 0,16 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,50
Zelazo pg/l 38 53 11 23 <10 <10 <10 <10 200
Twardos$¢ ogolna mg/l CaCO:s 223 328 343 426 318 252 293 344 60 — 500
Przewodno$¢ w 25°C uS/cm 422 586 630 786 600 528 546 585 2500
Parametry mikrobiologiczne

Bakterie grupy Coli jtk/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia Coli jtk/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dn. 22.05.2026r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2026r., poz. 748)

1 akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian

2 w punkcie czerpalnym u konsumenta

Stacja Uzdatniania Wody ,,Halinow” ul. Dluga 58 obecnie nie pracuje.




